MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Bilan annuel de la qualité de I’eau potable
pour la période du 1° janvier au 31 décembre 2021

Nom de Pinstallation de distribution : Lac-Etchemin
Numéro de ’installation de distribution : X0008244
Nombre de personnes desservies : 2591

Date de publication du bilan : 1 avril 2022

Nom du responsable 1égal de ’installation de distribution : municipalité de Lac-
Etchemin

Personne a joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
e Nom : Michel Ruel
* Numéro de téléphone : 418 625-7987

o (Courriel : munetchemin.mr(@sogetel.net

Rappel de I’exigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de I’eau potable) :

« Le responsable d'un systeme de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit. au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de I’cau
livrée a des fins de consommation humaine durant la période du 1 janvier au 31 décembre de ’année qui
précede. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélévement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent réglement. le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramétre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée. la concentration mesurée, ainsi que. le cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriger

la situation.

Ce bilan doit étre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit étre tenu & la disposition du ministre sur demande. Le responsable

doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas ol le systéme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi étre affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas ol la municipalité dispose
d'un bulletin d’information ou. le cas échéant. d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou. le cas ¢chéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité

de I"eau potable prévu au présent article, en précisant I’endroit ol les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter :

Le ministére du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs considére que le
responsable d'un systéme de distribution visé par I'exigence de I'article 53.3 peut répondre
celle-ci de maniére appropriée en utilisant le modéle présenié ici. Le responsable d’un systéme
peut également choisir d’employer un modeéle différent de celui présenté, dans la mesure oil le

document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

Nom de I'installation __Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021



MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

L

LY.

(articles 1 et 12 du Reéglement sur la qualité de I'eau potable)

Nomb inimal Nombre
d“:‘,l l:e m'lllluma Nombre total d’échantillons
ok ‘fmtl (;ns d’échantillons ayant présenté
’eyilge patrt-a analysés par un un dépassement
relg ementa '10n laboratoire accrédité de lIa norme
(N par mois x 12) applicable
Coliformes totaux 96 96 0
Coliformes fécaux ou 9% 96 0

Escherichia coli

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

<] Aucun dépassement de norme

prélévement

Date du
en cause

Parameétre

Lieu de
prélévement

Norme

applicable | obtenu

Résultat

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation

Nom de ’installation

Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021 2




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(artici 14, 14.1 et 15 du Reglement sur la qualité de 1’eau potable)

Nombre minimal
d’¢chantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire
accrédite

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un
dépassement de la
norme applicable

Antimoine

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome

Cuivre

Cyanures

Fluorures

Nitrites + nitrates

Mercure

Plomb

Sélénium

Uranium

e e LY Y I S e e R S e e e e e
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Paramétre dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I'eau est ozonée :

Bromates

| 4

| 4

|0

Parametre dont ["analyse est requise seulement pour les réseaux dont | 'eau est

chloraminée :
Chloramines

Parameéires dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont | eau est traitée au

bioxyde de chlore :

Chlorites

Chlorates

Nom de Iinstallation __ Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021 3




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :

D4 Aucun dépassement de norme

Date de Parameétre
prélevement | en cause

Lieu de
prélévement

Norme
applicable

Résultat
obtenu

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
¢chéant, et corriger
la situation

Nom de I’installation

Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021 4




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(article 21 du

i

potable o

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantillons

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un

, par - g analys.es par un dépassement de la
réglementation laboratoire accrédité x
norme applicable
Turbidité 12 12 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

<] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Lieu de Norme Résultat mfor‘m b
rélevement prélévement applicable obtenu populationylecas
P échéant, et corriger
la situation
5UTN
SUTN
5 UTN
5UTN

Nom de I’installation

Lac-Ftchemin (numéro X0008244), année 2021 3




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(e 19 du Rleentsr la quat de I'cau potbl) o

X Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I’historique montre des
concentrations inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduile : analyses trimestrielles un an sur trois)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Pesticides

Autres substances
organiques

[] Exigence non applicable (réseau non chloré)

(le 18 du émtuahte ole) -

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantillons

Moyenne annuelle
des résultats

par la analysés par un trimestriels (ug/l)
réglementation laboratoire accrédité Norme : 80 pg/l
Trihalométhanes totaux -4 4 393

D] Aucun dépassement de norme
Mesure prise pour
Date de Parameétre Lieu de Norme Résultat . nlllfo::merlla
prélévement | en cause prélévement applicable | obtenu popriation, " eas

échéant, et corriger
la situation

Nom de I’installation

Lac-Etchemin _ (numéro X0008244), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

article 4 ' Réglent surl te e l’ean o able)

[] Aucune analyse réalisée sur ces paramétres

Nombre minimal Nombre d’éI:l;);l]l:ilileons
d’échantillons d’échantillons . ,
- . ayant présenté un
exigé par la analysés par un ddvasscmentdels
réglementation | laboratoire accrédité P "
norme applicable
Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N) 4 4 0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

Substances radioactives

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :

Aucun dépassement de norme

Raison
Date de justifiant le
prélévement prélévement et

paramétre en
cause

Lieu de
prélévement

Norme Résultat
applicable | obtenu

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation

Nom de I'installation __Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN
6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Michel Ruel

Fonction : Opérateur en assainissement des eaux

Signature : ,/{ /(_ 1 ( Date : 2022-02-07

Nom de I'installation __Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021



MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

A noter :

--Section facultative

Le responsable d'un systéme de distribution visé par ['exigence de I'article 53.3 du
Réglement sur la qualité de I'eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation a sa population, choisir de remplir également les deux sections qui

suivent.

<] Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant

ik . Mesure prise, le cas
Date de le prélévement et Résultat Py prase, e ¢
- 3 échéant, pour corriger
prélévement parametre en obtenu ; ;
J— la situation

[ ] Aucune plainte regue

Date de la plainte

Raison de la plainte

Mesure corrective, le cas

échéant
2021/07/06 Toilette tachée avec Ne pas fermer le couvert de
moisissure toilette
2021/06/07 Eau brune

Laisser couler car je viens
de faire la purge des b-f

Nom de ’installation

Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Bilan annuel de la qualité de I’eau potable
pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2021

Nom de I’'installation de distribution : Lac-Etchemin, Ste-Germaine-D-L-E

Numéro de Pinstallation de distribution : X0009629
Nombre de personnes desservies : 227

Date de publication du bilan : 1 avril 2022

Nom du responsable légal de I’installation de distribution : municipalité de Lac-
Etchemin ‘

Personne a joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
e Nom : Michel Ruel
e Numéro de téléphone : 418 625-7987

e Courriel : munetchemin.mr(@sogetel.net

Rappel de I’exigence (article 53.3 du Reglement sur la qualité de I’eau potable) :

« Le responsable d’un systeme de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année. avoir complété un bilan de la qualité de I’cau
livrée a des fins de consommation humaine durant la période du 1° janvier au 31 décembre de 1'année qui
précede. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélévement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent réglement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramétre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant. les mesures prises par le responsable pour corriger

la situation.

Ce bilan doit étre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit &tre tenu a la disposition du ministre sur demande. Le responsable

doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas ou le systéme de distribution ou le véhicule-citerne releve d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi étre affiché au burcau de la municipalité. Dans le cas ol la municipalité¢ dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité

de I"cau potable prévu au présent article, en préeisant I'endroit ol les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter :

Le ministere du Développement durable, de |'Environnement et des Parcs considére que le
responsable d'un systéme de distribution visé par I'exigence de ['article 53.3 peut répondre a
celle-ci de maniere appropriée en utilisant le modéle présenté ici. Le responsable d’un systéme
peut également choisir d’employer un modele différent de celui présenté, dans la mesure o le

document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

Nom de I"installation Lac-Etchemin. Ste-Germaine D-1.-E  (numéro X0009629),
année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Eﬁﬁlc es 11 et 12uRglemn sur la qu;;lte de I'eau ole)

Nombre minima
d’échantillons
exigé par la
réglementation
(NP par mois x 12)

I Nombre total

d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

un dépassement

Nombre
d’échantillons
ayant présenté

de la norme

Escherichia coli

applicable
Coliformes totaux 24 48 8
Coliformes fécaux ou 4 48 0

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :
[ ] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date du Paramétre Lieu de Norme Résultat l[lfOl"lI'l e Iy
- - . population, le cas
préléevement | en cause prélevement | applicable obtenu by g
¢chéant, et corriger
la situation
8 juin 2021 totaux Usine station Iprésence/ | +2présences | Travaux planifiés
mois /mois expliqués page 8
3 aout 2021 atypiques MRC <200 >200
10 aout 2021 | atypiques Usine station | <200 >200
17 aout 2021 | atypiques Bureau poste <200 >200
24 aout 2021 | atypiques Usine station <200 >200
7 sept 2021 totaux Bureau poste <10 >10
14 sept 2021 | totaux Usine station Iprésence/ | +2présences
mois /mois
9 nov. 2021 totaux Usine station Iprésence/ | +2présences
mois /mois
Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E_ (numéro X0009629), 2

annce 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(articles 14, 14.1 et 15 du Reglement sur la qualité de I’eau potable)
Nombre minimal Vol Nombre
s : oy d’échantillons d’échantillons ayant
d’échantillons exigé , . »
purla analysés par un ' présenté un
réglementation laborz’tt(.m:e depassemen.t de la
acerédité norme applicable
Antimoine 1 1 0
Arsenic 1 1 0
Baryum 1 1 0
Bore 1 1 0
Cadmium 1 1 0
Chrome 1 1 0
Cuivre P, 2 0
Cyanures 1 1 0
Fluorures 1 1 0
Nitrites + nitrates 4 + 0
Mercure 1 1 0
Plomb z 2 0
Sélénium 1 1 0
Uranium 1 1 0
Paramétre dont ['analyse est requise seulement pour les réseaux dont ['eau est ozonée :
Bromates ]
Parametre dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont | eau est
chloraminée :
Chloramines | \ ]

Parametres dont I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont |'eau est traitée au

bioxyde de chiore :

Chlorites

Chlorates

Nom de I"installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 3

annéee 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat mfor.mer la
e [1s g population, le cas
prélévement | en cause préléevement applicable | obtenu | ‘' .
¢chéant, et corriger
la situation
Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E_ (numéro X0009629), 4

année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

rtlcle 21 du Reglement sur la quaite de I’eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantillons

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un

_ par I § analys.es par un dépassement de la
réglementation laboratoire accrédité .
norme applicable
Turbidité 12 12 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

D4 Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Lieu de Norme Résultat mfor.mer la
rélevement | prélévement | applicable | obtenu | PePulation, le cas
P échéant, et corriger
la situation
SUTN
SUTN
SUTN
5 UIN
Nom de I"installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 5

année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

cle 19 la itde l’eu ptable)

Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de controle étant donné que I’historique montre des
concentrations inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté un
dépassement de la
norme applicable

Pesticides

Autres substances
organiques

(

X Exigence non applicable (réseau non chloré)

icle 18 du 7. sur laqalié . I’e

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Moyenne annuelle
des résultats

trimestriels (ug/l)
Norme : 80 pg/l

Trihalométhanes totaux

D Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat mfor.mer i
o s ; population, le cas
prélévement | en cause prélévement applicable | obtenu | ,* 7 .
échéant, et corriger
la situation
Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 6

annce 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

[] Aucune analyse réalisée sur ces parametres

(article 2 -. Rentsur la qualité S

Nombre minimal Nombre d’élj}?;lfllt)irl‘leons
d’échantillons d’échantillons . :
exigé par la analysés par un dyant presenterun
réglementation | laboratoire accrédité 1?22?33;;{;;11:
Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N) 4 -+ 0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

Substances radioactives

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :

Aucun dépassement de norme

année 2021

Raison Mesure prise pour
Date de ]j‘:ls‘et‘l/t:;lltn]tee ¢ Lieu de Norme Résultat o 13{::;n::rlla as
prélévement | P . prélévement applicable | obtenu | P°P omfe e
parametre en échéant, et corriger
cause la situation
Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E_ (numéro X0009629), 7




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Michel Ruel

Fonction : Opérateur en assainissement des eaux

Signature : ’/{ /(/)Z,(// Date : 2022-02-07

Explication de la page 2: Etant donné que la situation ne se replace pas méme apres les
travaux effectués et les désinfections répétitives nous avons fait appel a une firme externe
pour nous guider vers une solution. Celle-ci est venue et a pris connaissance du dossier
pour nous recommander d’autres actions a faire (étancher les trappes d’accés et poser une
grille anti vermine au drain). Nous effectuerons ces travaux ce printemps et si la situation
ne se replace pas nous envisageons une chloration.

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 8
année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

A noter :

Le responsable d'un systéme de distribution visé par I'exigence de I'article 53.3 du
Reglement sur la qualité de I'eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation a sa population, choisir de remplir également les deux sections qui

suivent.

Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant
Date de le prélévement et Résultat
prélévement paramétre en obtenu

Mesure prise, le cas
échéant, pour corriger
la situation

Aucune plainte regue

Date de la plainte

Raison de la plainte

Mesure corrective, le cas
échéant

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-1.-E (numéro X0009629).

année 2021
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MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Bilan annuel de la qualité de I’eau potable
pour la période du 1°" janvier au 31 décembre 2021

Nom de Pinstallation de distribution : Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal

Numéro de I'installation de distribution : X2026571
Nombre de personnes desservies : indéfinie

Date de publication du bilan : 1 avril 2022

Nom du responsable légal de I'installation de distribution : municipalité de Lac-
Etchemin

Personne a joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
e Nom : Michel Ruel
e Numéro de téléphone : 418 625-7987

e Courriel : munetchemin.mr@sogetel.net

Rappel de Iexigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de ’eau potable) :

« Le responsable d’un systéme de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de I’eau
livrée a des fins de consommation humaine durant la période du 1¢ janvier au 31 décembre de 'année qui
précede. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons dont le prélevement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent réglement. le nombre d”échantillons prélevés pour chaque parameétre, ainsi que le
nombre d’¢chantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramétre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéant. les mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.

Ce bilan doit étre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit &tre tenu 4 la disposition du ministre sur demande, Le responsable
doit aussi en fournir copic aux utilisateurs de cette cau, sur demande.

En outre, dans le cas ol le systéme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi étre affiché au bureau de la municipalité. Dans le cas ol la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet. elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, metire en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de I"cau potable prévu au présent article. en précisant |'endroit ou les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter :

Le ministere du Développement durable, de I'Environnement et des Parcs considére que le
responsable d'un systéme de distribution visé par 1'exigence de I'article 53.3 peut répondre a
celle-ci de manicre appropriée en utilisant le modéle présenté ici. Le responsable d'un systéme
peut également choisir d’employer un modele différent de celui présenté, dans la mesure oi le
- document produit inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 1
X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(artlcs 11et12du Reglemnt sur la qualité de I'eau btable) N

Nomb inimal Nombre
3:1} l:e m,ll']"ma Nombre total d’échantillons
£t f,mt' 1:ns d’échantillons ayant présenté
’exilge pz:rt'a analysés par un un dépassement
"‘i%c CMENTATON | 1. horatoire acerédité de la norme
(N"" par mois x 12) applicable
Coliformes totaux 24 26 i
Coliformes fécaux ou
p 2 0
Escherichia coli = L5

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

[ ] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date du Paramétre Lieu de Norme Résultat mfor'm ari
Fi s . population, le cas
prélévement | en cause prélévement applicable | obtenu | [ ;
¢chéant, et corriger
la situation
05/10/2021 atypiques | Chalet mont- <200 >200 Désinfection puit
Orignal
Nom de I"installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 2

X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

ent srla qualité de I’eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantillons
analysés par un
laboratoire
accrédité

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un
dépassement de la
norme applicable

Antimoine

Arsenic

Baryum

Bore

Cadmium

Chrome

Cuivre

Cyanures

Fluorures

Nitrites + nitrates

Mercure

Plomb

Sélénium

U Y NG [ ) U (U NG ) U (U UG [P UG RN

ue [ NG ) (S I N (U GG N 1) (SR (IR SN S IV U

Uranium

1

1

o OOl oSS | | Dol

Paramétre dont ['analyse est requise seulement pour les réseaux dont ['eau est ozonée :

Bromates

Paramétre dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont ['eau est

chloraminée :
Chloramines

Parametres dont l'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I’eau est traitée au

bioxyde de chlore :
Chlorites

Chlorates

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 3
X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :

D] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Parameétre Lieu de Norme Résultat o “l:f::im;rllea X
prélevement | en cause prélévement applicable | obtenu 'p p on,; ?a
échéant, et corriger
la situation
Nom de P'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 4

X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(article 21 du Reglement sur la qualité de Ieau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantillons

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un

_par la ; analys.es PALUR dépassement de la
réglementation laboratoire accrédité :
norme applicable
Turbidité 12 12 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

<] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Lieu de Norme Résultat mfor_m er Ia
rélévement prélévement applicable obtenu pOPALIAION, 16:cas
p ¢chéant, et corriger
la situation
SUTN
5SUTN
5 UTN
SUTN
Nom de I’installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 5

X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(artcle 19 Rémensr la ate 1’ tal

D] Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de controle étant donné que 1’historique montre des
concentrations inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)

s r
Nombre minimal Nombre " ’Nomb. ©
52 . ., i y d’échantillons
d’échantillons exigé d’échantillons ’ .
, ayant présenté un
par la analysés par un

dépassement de la

réglementation laboratoire accrédité .
norme applicable

Pesticides

Aultres substances
organiques

f. 18 1 sur la uahte de I’eau potable)

Exigence non applicable (réseau non chloré)

Nombre minimal Nombre Moyenne annuelle
d’échantillons exigé d’échantillons des résultats
par la analysés par un trimestriels (ug/l)
réglementation laboratoire acerédité Norme : 80 pg/l
Trihalométhanes totaux

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat mfor.m er Ia
pr - y population, le cas
prélevement | en cause prélévement applicable | obtenu | ' '} ;
échéant, et corriger
la situation
Nom de I'installation Lac-Ftchemin. Centre de ski Mont-Orignal (numéro 6

X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

article 42 du lement sur la qualit de Ieau le) o

[] Aucune analyse réalisée sur ces paramétres

Nombre minimal Nombre d’éI:l?z:]:llt)ill.fons
d’échantillons d’échantillons , ,
e . ayant présenté un
exigé par la analysés par un dévasseientdela
réglementation | laboratoire accrédité noI;me applicable
Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N) 4 4 0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

Substances radioactives

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :

<] Aucun dépassement de n

orme

Raison Mesure prise pour
Date de Jfls,tlﬁant te Lieu de Norme Résultat mfor.mer la
- préléevement et s . population, le cas
prélévement . prélévement applicable | obtenu | ,* % .
parametre en échéant, et corriger
cause la situation
Nom de P'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 7

X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport‘

Nom : Michel Ruel

Fonction : Opérateur en assainissement des eaux

Signature : e Date : 2022-02-07

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro
X2026571), année 2021




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

A noter :

Le responsable d'un systéme de distribution visé par ['exigence de I'article 53.3 du
Reglement sur la qualité de I"eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation a sa population, choisir de remplir également les deux sections qui

suivent.

D4 Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant
Date de le prélévement et Résultat
prélévement parameétre en obtenu

Mesure prise, le cas
échéant, pour corriger
la situation

[X] Aucune plainte recue

Date de la plainte

Raison de la plainte

Mesure corrective, le cas
échéant

Nom de I’installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro

X2026571), année 2021
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