MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Bilan annuel de la qualité de I’eau potable
pour la période du 1* janvier au 31 décembre 2023

Nom de P'installation de distribution : Lac-Efchemin, Centre de ski Mont-Orignal
Numéro de ’installation de distribution : X2026571

Nombre de personnes desservies : indéfinie

Date de publication du bilan : 1 avril 2024

Nom du responsabte iégal de Pinstallation de distribution : mumcmahte de Lac-
Etchemin

Personne i joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
¢ Nom : Michel Ruel
e Numéro de téléphone : 418 625-7987

e Courriel : mruel@lac-etchemin.ca

Rappel de Iexigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de Peau potable) :

« Le responsable d'un systéme de distribution ou d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins unc résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, nvoir complété un bilan de la qualité de I"eau
livrée & des fins de consommation humaine durant la pétiode du 1 janvier au 31 décembre de I’année qui
précede. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’éehantillons dont le prélévement est obligatoire cn vertu
des dispositions du présent réglement, le nombre d’échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le
nombre d’¢ehantillons analysés par un laboratoire acerédité durant celle période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes observé, le paramétre en cause, le licu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurde, ainsi que, Ic cas échéant, les mesures prises par le responsable pour corriper
la situation,

Ce bilan deit étre conservé durant une période minimale de 5 ans par ls responsable du sysiéme de distribution
ou du véhicule-citerne et un exemplaire doit étre tenu 2 la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copie aux utilisateurs de cette eau, sur demande.

En outre, dans le cas ol le systeme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d’une municipalits, un
exemplaire du bilan doit aussi &tre affiché au burcau de la municipalité. Dans le cas ol la nunicipalité dispose
d’utx bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elic doit aussi publier dans ce builetin
d’information ou, le cas échéant, mettre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elie a dressé Ic bilan de qualité
de I’eau potable prévu au présent article, en précisant I’endrait oit les utilisateurs peuvent se le procurer. »

A noter :

Le ministere du Développement durable, de 1'Environnemeni ei des Parcs comsidére que le
responsable d'un systéme de distribution visé par exigence de article 53.3 peut répondre &
celle-ci de maniére appropriée en utilisant le modéle présenté ici. Le responsable d'un systéme
peut également choisiv d’employer un modéle différent de celui présenté, dans la mesure on le
document produit inchut minimalement les renscignemenis prévus aux sections qui suivent.

Nom de I’installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 1
X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

ologiques réalis
lement sur la qualité de I’ean potable)

kaﬂicles ITet12duReg

Nombre
d’échantillons
ayant présenté

un dépassement
de la norme

Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation
(N par mois x 12)

Nombre total
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

applicable
Coliformes totaux 24 24 0
Coliformes fécaux ou 24 4 0

Escherichin coli

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date du Paramétre Lieu de Norme Résultat mfor.m er la
115 £33 . population, le cas
prélévement | en cause prélévement applicable | obtenu | *.7 .
¢chéant, et corriger
Ia situation
Nom de I"installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 2

X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(articles 14, 14.1 ef 15 du Réglement sur la qualité de ’eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé
par la
réglementation

Nombre
d’échantiijons
anafysés par un
laboratoire
acerédicé

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un
dépassement de la
norme applicable

Antimoine

Arsenie

Baryum

Bore

Cadminm

Chrome

Cuivre

Cyanures

Fluorures

Nitrites + nitrates

Mercuore

Plomb

Sélénium

1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
2
1

[ NG 1 Y NG (PP JUNEY | NG J) JYES (YU IR RIS R A

Uranium

1

1

IO

Paraméire dont ’analyse est requise seulement pour les réseaux dont 1’eau est ozonée ;

Bromates

Parametre dont lanalyse est requise seulement pour les réseaux dont ’eau est

chloraminée ;
Chloramines

Parametres dont ’analyse est requise seulement pour les véseaux dont 'eau est iraitée au

bioxyde de chlore :

Chlorites

Chlorates

Nom de I'installation Lac-Etchemin. Centre de ski Mont-Orignal (numéro 3
X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
\ . . infi r 1
Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat or.m orfa
13 1 . population, le cas
prélévement | en cause preiévement applicable | obtenu | * 7 .
¢chéant, et corriger
Ia situation
Nom de I’installation Lac-Etchemin, Cenire de ski Mont-Orignal (numéro 4

X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

%

:(éftlcle 21 du Reglemenfsur la qualité de I’eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantillons

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un

. par la . analysn.es par u dépassement de la
réglementation laboratoire acerédité .
norme applicable
Turbidité 12 12 0

Préeisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Lieu de Norme Résultat mforﬁm er la
rélévement rélévement applicable obtenu population, le cas
P P n PP échéant, et corriger
Ia situation
SUTIN
5UTN
5UTN
5UTN
Nom de I'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 5

X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

-Earticle 19 du Réglement sur la qualité de I’eau potable)

D4 Exigence non applicable (+éseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I’historique montre des
concentrations inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite ; analyses Irimestrielles un an sur trois)

e T
Nombre minimal Nombre ) 'Nomb. ©
s x . . . 5z . d’échantillons
d’échantillons exigé d’échantillons . R
, ayant présenté un
parla analysés par un

dépassement de la

réglementation laboratoire accrédité .
norme applicable

Pesticides

Autres substances
organiques

i(article 18 du Réglement sur la qualité de 1’eau potable)

Exigence non applicable (*éseau non chloré)

Nombre minimal Nombre Moyenne annuelie
d’¢échantillons exigé d’¢échantillons des résultats
par la analysés par un trimestriels (pg/l)
réglementation laboratoire acerédité Norme : 80 ug/l
Trihalométhanes totaux

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
la situation

Date de Parameétre Lieu de Norme Résnltat
prélcvement | en cause prélévement applicable | obtenu

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal  (numéro 6
X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(article 42 du Regl

sur [a qualité de I’eau potablc)

["] Aucune analyse réalisée sur ces paramétres

Nombre minimal Nombre d’éljl?;llll?ilileone
d’échantillons d’échantillons .
exigé par la analysés par un ayant presentc un
réglementation | laboratoire acerédité ii)l:-?isée;:::itc:;l]:
Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N) 4 4 0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

Substances radioactives

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances gui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme :

Aucun dépassement de norme

X2026571), année 2023

Raison Mesure prise pour
Date dc ;;Zt‘l(i:;r:;ltee ; Lieun de Norme Résultat o lzi;:;rlfrltac-is
prélévement P . prélévement applicable | obienu pop P
parameétre en échéant, et corriger
cause ia situation
Nom de I’installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Oripnal (numéro 7




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN
6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Michel Ruel

Fonction : Opérateur en assainissement descaux

Signature : { // (,Cé// /J/C{’ / Date : 2024-01-17

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro
X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

------------------------------------ Section facultative -

A noter :

Le responsable d’un systéme de distribution visé par l'exigence de 'article 53.3 du
Reéglement sur la qualité de I'eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation & sa population, choisir de remplir également les deux sections qui

suivent,

Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raisen justifiant

Date de le prélévement et Résultat
prélévement paramétre en ebtenu
cause

Mesure prise, le cas
échéant, pour corriger
la situation

<] Aucune plainte regue

Date de Ia plainte Raison de Ia plainte Mesure corre ctive, le cas
¢chéant
Nom de Pinstallation Lac-Etchemin, Centre de ski Mont-Orignal (numéro 9

X2026571), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Bilan annuel de la qualité de I’eaun pbtable
pour la période du 1* janvier au 31 décembre 2023

Nom de I'installation de distribution :  Lac-Etchemin
Numéro de ’installation de distribution : X0008244
Nombre de personnes desservies : 2591

Date de publication du bilan ; 1 avril 2024

Nom du responsable 1égal de I’installation de distribution : municipalité de Lac-
Etchemin ' '

Personne 3 joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
o Nom : Michel Ruel
s  Numéro de iéléphone : 418 625-7987

» Courriel : mrueli@lac-etchemin.ca

Rappet de Pexigence (article 33.3 du Réglement sur la qualité de I’eau potable) :

« Le responsable d’un systéme de distribution ov d’un véhicule-citerne desservant plus de 20 personnes et au
moins une résidence doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de ta qualité de Icau
livrée & des fins de consommation humaine durant la période du 1% janvier au 31 décembre de 1’année qui
précede. Ce bilan doit indiquer le nombre minimal d’échantillons donl le préiévement est obligatoire en vertu
des dispositions du présent réglement, le nombre d*échantillons prélevés pour chaque paramétre, ainsi que le
nombre d’échantillons analysés par un laboratoire accrédité durant cette période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement de normes abservé, lc paramélre en cause, le lieu visé, la concentration maximale
autorisée, la concentration mesurée, ainsi que, le cas échéani, fes mesures prises par le responsable pour corriger
la situation.

Cc bilan doil &tre conservé durant une période minimale de 5 ans par le responsable du systéme de distribution
ou du véhicule-citerne i un exemplaire doit étre tenu A la disposition du ministre sur demande. Le responsable
doit aussi en fournir copic aux utilisateurs de cette cau, sur demande.

En ouire,’ dans le cas ob le systéme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d’une municipalité, un
exemplaire du bilan doit aussi étre affiché au burcau de ia municipalité. Dans le cas ol la municipalité dispose
d'un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internet, elle doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, metlre en ligne sur ce site Internet, un avis qu’elle a dressé le bilan de qualité
de [’eau potable prévu au présent article, en précisant. "endroit oil les ulifisateurs peuvent se le procurer. »

A noter :

Le ministére du Développement durable, de I'linvironnement ei des Parcs considére que le
responsable d’un sysiéme de distribution visé par 1'exigence de Uarticle 53.3 peut vépondre a
celle-ci de maniére appropriée en utilisant le modele présenté ici. Le responsable d’un systéme
peut également choisiv d’employer un modele différent de celui présenté, dans la mesure oi le
document produil inclut minimalement les renseignements prévus aux sections qui suivent.

Nom de I'installation  Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2023 |




MUNICIPALITE DE ILAC-ETCHEMIN

S(artlcleS 1letl2du Réglelﬁent sur la quahte de I’eau potable)

15

Nombre minimal
d’échantillons
exigé par la
réglementation
(N par mois x 12)

Nombre total
d’échantillons
analysés par un
laboratoire accrédité

Nombre
d’échantillons
ayant présenté

un dépassement
de la norime

Escherichia coli

applicable
Coliformes totaux 96 100 0
Coliformes fécaux ou 9% 100 0

Préeisions concernant les dépassements de normes microbiologiques :

Aucun dépassement de norme

Date du
prélévement

Parameétre
en cause

Lieu de
prélévement

Norme | Résultat
applicable | obtenu

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
Ia situation

Nom de I’'installation




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

.'(artwles 14, 14.1 et 15 du Ré;_'g:lékment sur la qualité de 1 eau xpotable)

- Nombre Nombre
Nombre minimal . . x .
ar . . . d’échantillons d’échantillons ayant
d’échantillons exigé . . X
analysés par un présenté un
parla . .
. . laboratoire dépassement de la
réglementation rae. s .
acerédité norme applicable
Antimoine 1 1 0
Arsenig | 1 0
Baryam 1 1 0
Bore 1 1 0
Cadmium 1 1 0
Chrome 1 i 0
Cuivre 5 5 0
Cyanures 1 | 0
Fluorures 1 1 0
Nitrites + nitrates 4 4 0
Mercure | 1 0
Plomb 5 5 0
Séleninm 1 1 0
Uranium 1 1 0

Paramétre doni I'analyse est requise seulement pour les réseaux dont Ueau est ozonée :

Bromates

4

| 4

L0

Paramétre dont ["analyse est requise seulemeni pour les réseaux dont [’eau est

chloraminée ;
Chloramines

Paraméires dont ['analyse est requise seulement pour les réseaux dont 'eau est traitée au

bioxyde de chlore :
Chlorites

Chlorates

Nom de I’installation _ Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2023 3




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :

[X] Aucun dépassement de norme

Date de
prélévement

Paramétre
en cause

Lieu de
preléevement

Norme
applicable

Résultat
ebtenu

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
échéant, et corriger
Ia situation

Nom de I'installation __Lac-Etchemin  (numéro X0008244), année 2023 4




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

‘(‘;f'ucié 21 du Réglement sur la qualité de I’eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantitlons

Nombre B

d’échantillons ayant
présenté un

_ par Ia . analys:es par u dépassement de ia
réglementation laborateire accrédite .
norme applicable
Turbidité 12 12 0

Précisions concernant les dépassements de normes pour la turbidité :

<] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Licu de Norme Résultat mfor.mer fa
rélévement prélevement applicable obtenu population, le cas
P ¢chéant, et corriger
Ia situation
5 UIN
5UTN
5UTN
SUTN

Nom de I’installation  Lac-Efchemin (numéro X0008244), année 2023 5



MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

(artlcle 19 du I{églemént sur la qual

Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[_] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I’historique montre des
concentrations inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduile . analyses trimesirielles un an sur frois)

Nombre minimal Nombre R rNoml?_re
iy . . . . d’échantillons
d’échantillons exigé d’échantillons . ,
i ayant présenté un
par la analysés par un

dépassement de la

réglementation laboratoire accrédité .
norme applicable

Pesticides

Autres substances
organiques

(article 18 du Regiément sur la qualité de I’ eau potable)

[ ] Exigence non applicable (réseau non chloré)

Nombre minimal | - Nombre Moyenne annueile
d’échantillons exigé d’échantiilons des résultats
par la analysés par un trimestriels (ug/l)
réglementation laboratoire accrédité Norme : 80 pg/i
Trihalométhanes totaux 4 3 28.6

<] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
informer la
population, le cas
¢chéant, et corriger
Ia situation

Date de Paramétre Lieu de Norme Résultat
prélévement | en cause prélévement applicable | obtenua




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

h ]
(article 42 du Réglement sur la qualité de I’eaun potable)

|1 Aucune analyse réalisée sur ces paramétres

Nombire minimal Nombre a° ,Nl:} m?.ll.r
d’échantillons d’échantillons cchantl 01’13
. . ayant présenté un
exigé par la analysés par un

dépassement de la

réglementation | laboratoire acerédité .
norme applicable

Acides haloacétiques

Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
nmicrocystineg-1LR)
Nitrites (exprimés en N) 4 4 0
Autres pesticides
(préciser lesquels)

Substances radioactives

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances gui ne sont
pas vis¢es par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont le sujet d’une norme ;

D4 Aucun dépassement de norme

Raison Mesure prise pour
Date de :;Sét‘],t:;l;lfe ; Lieu de Norme Résultat o lﬁizfgrgrllacas
prélevement | P s prélévement applieable | obtenu Pop P
parameire en ~€échéant, et corriger
cause la situation

Nom de I’installation  Lac-Efchemin (numéro X0008244), année 2023 7




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN
6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Michel Ruel

Fonction : Opérateur en assainissement des eauy

Signature : -’{,{,L(- /u’,ﬂ W Date : 2024-01-17

Nom de installation _ Lac-Etchemin (numéro X0008244), année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

A noter :

Le responsable d'un systéme de distribution visé par ['exigence de l'article 53.3 du
Réglement sur la qualité de I’eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation a sa population, choisir de remplir également les deux sections qui
suivent.

<] Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant Mesure prise, le cas

Date de le préievement et Résuliat . 4 x .
s _ ¢chéant, pour corriger
prélévement paramétre en obtenu . .
cause Ia situation

|1 Aucune plainte regue

Mesure corrective, le cas

Date de la plainte Raison de la plainte échéant
2023-08-09 Eau pue Purge réservoir eau chaude
2023-04-26 Eau jaune et odeur Purge b-f pour cul-de -sac
Mois de juillet 2023 Eau jaune a cause fravaux | Purge b-f un peu partout

Nom de Pinstallation  Lac-Etchemin {(numéro X0008244), année 2023 0



MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Bilan annuel de la qualité de ’eau potable
pour la période du 1* janvier au 31 décembre 2023

MNom de Pinstallation de distribution : Lac-Etchemin, Ste-Germaine-D-1.-F

NMuméro de Pinstallation de distribution : X0009629

Nombre de personnes desservies : 227

Date de publication du bilan : 1 avril 2024

Nom du responsable Iégal de I'installation de distribution : municipalité de Lac-
Etchemin

Persoune 4 joindre pour obtenir plus de précisions sur le présent bilan :
¢ Nom : Michel Ruel

e  Numéro de téléphone : 418 62S—L98_Z

o  Courriel : mruel@lac-etchemin.ca

Rappel de I’exigence (article 53.3 du Réglement sur la qualité de Peau potable) :

« Le responsable d’un systéme de distribution ou d’un véhicule-citerne desservar plus de 20 persennes el au
moins une résidence doit, au pfus tard le 31 mars de chaque année, avoir complété un bilan de la qualité de 1’eau
liviée 4 des fins de consommalion humaine dutant la période du 1 janvier au 31 décembre de Pannde qui
précede. Ce bilan doit indiquer Ie nombre minimal d’échantillons dont le prélévement est obligatoire en verty
des dispositions du présent réglement, le nombre d*échantillons prélevés pour chacque paramétre, ainsi que le
nombre d’¢chantillons analysés par un laboraivire acerédité durant celte période. Ce bilan doit préciser pour
chaque dépassement dc normes observé, le paramétre en cause, le licu visé, la concentration maximale

autorisce, la concentration mesurée, ainsi que, le cas éehéant, les mesures prises par le responsable pour corriger
la sitvation.

Ce bilan doit &re conservé durant une période minimale de 5 ans pat le responsable du systéme de distribution
ou du vchicule-citerne et un exemplaire doit étre tenu & la disposition du ministee sur demande. Le responsable
doil aussi en fournir copic aux utilisateurs de cette cau, sur demande,

In ouire, dans le cas ol le sysidme de distribution ou le véhicule-citerne reléve d’une municipalité, un
excmplaire du bilan doit aussi &tre affiché au bureau de In municipatité. Dans lc cas on la municipalité dispose
d’un bulletin d’information ou, le cas échéant, d’un site Internct, elte doit aussi publier dans ce bulletin
d’information ou, le cas échéant, metire en ligne sur ce site Internet, un avis qu’cllc a dressé le bilan de qualiié
de I'eau potable prévu au présent article, en précisant I’endroit of les utilisateurs peuvent se le procurer, »

A noter : _

Le ministére du Développement dwrable, de I'Environnement et des Parcs comsidere que le
responsable d'un sysiéme de distribution visé par lexigence de Uarticle 53.3 peul répondre &
celle-ci de maniére appropriée en utilisant le modéle présenté ici. Le responsable d’un systéme
peut également choisir d’employer un modéle différent de celui présents, dans la mesure ot Je
docyment produit inclut minimalement les venseignements prévus aux sections qui suivent,

Nom de installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-1-E (numéro X0009629), 1
année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

)

distribuée

Escherichia coli

Nomb . Nombre
g:‘f l: ¢ ntl'llnl“md Nombre total d’échantillons
cchant (l)‘ns d’échantilions ayant présenté
’ex;lge pirt"l analysés par un un dépassement
r Cgiementation | yophoratoire acerédité de la norme
(N par mois x 12) applicable
Coliformes totaux 24 48 2
Coliformes fécaux ou 24 A8 0

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologigques :
[} Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date du Paramétre Lieu de Norme Résultat mfor'}n er la
- Lvs . population, le cas
prélévement | em cause prélévement | applicable chtenu Pl .
échéant, et corriger
[a situation
10-01-2023 totaux Usine station 1 présence | 2 présences | Travaux planifiés
par mois dans le mois | expliqués page 8
5-07-2023 atypiques Bureau poste <200 >200 identique
Nom de I’installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 2

année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

% b
articles 14, 14.1 et 15 du Réglement sur la qualité de ’eau potable)
- Nombre Nombre
Nombre minimal . . sz .
y . .o d’échantillons d’échantillons ayant
d’¢échantillons exigé . : .
analysés par un présentc un
par la . .
. . laboratoire dépassement de la
réglementation . yeis .
accrédité norme applicable
Antimoine 1 1 0
Arsenic 1 1 {
Baryum 1 1 0
Bore | 1 0
Cadmiunm 1 1 0
Chrome 1 1 0
Cuivre 2 2 0
Cyanures 1 1 0
Fluorures 1 1 0
Nitrites + nilrates 4 4 0
Mercure 1 1 0
Plomb 2 2 0
Séléninm 1 1 0
Uranium 1 1 0

Paramétre dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont I'eau est ozonde :

Bromates

Paramétre dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont 'eau est

chioraminée :
Chloramines

Paramétres dont 'analyse est requise seulement pour les réseaux dont ’eau est traitée au

bioxyde de chlore :
Chlorites

Chlorates

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-I1.-E (numéro X0009629), 3

année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances
inorganiques :

] Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Parameétre Licu de Norme Résultat 1nforfn er la
1 ‘7 . population, le eas
prélévement | en eause prélévement applicable | obtenu | ,* ) .
échéant, et corriger
la situation
Nom de I’installation Lae-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 4
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MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

' (artlcle 21 du Reéglement sur la qualité de 1’eau potable)

Nombre minimal
d’échantillons exigé

Nombre
d’échantilions

Nombre
d’échantillons ayant
présenté un

_par la . analy§es parun dépassement de la
réglementation Iaboratoire accrédité .
norme applicable
Turbidité 12 12 0

Précisions concernant les dépasseinents de normes pour la turbidité :

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour
Date de Lieu de Norme Résultat mfm:m er la
ré¢lévement rélévement applicable obtenu population, le cas
P P PP échéant, et corriger
la situation
5SUTN
SUIN
5UTN
5UTN
Nom de Iinstallation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 5
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MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

m(a.rticle 19 du Reglement sur la qualité de 1’eau potable)

Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins)

[ ] Réduction des exigences de contrdle étant donné que I’historique montre des
concentrations inférieures a 20 % de chaque norme applicable
(exigence réduite : analyses trimestrielles un an sur trois)

. 0
Nombre minimal Nombre , ,N ml.).re
o r . . . . d@’échantillons
d’échantillons exigé d’échantillons o, .
. ayant présenté un
par ia analysés par un

dépassement de la

réglementation laboratoire accrédité .
norme applicable

Pesticides

Autres substances
organiques

L

(article 18 du Reéglement sur la qualité de I’eau potable)

Exigence non applicable (réseau non chioré)

Nombre minimal Nombre Moyenne annuelle
d’échantilions exigé @’échantilions des résultats
par la analysés par un trimestriels (ug/l)
réglementation laboratoire accrédité Norme ; 80 pg/l
Trihalométhanes totaux

Aucun dépassement de norme

Mesure prise pour

Date de Paramétre Lieu de MNorme Résultat informer la

prélévement | en cause prélévement applicable | obtenu ’pog’mlathm, le eas
¢chéant, et corriger

la situation

Nom de Iinstallation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E (numéro X0009629), 6
année 2023




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN

E;II'UC €

u Reglement sur la dﬁahte de P'eau potabh;)

[ 1 Aucune analyse réalisée sur ces paramétres

Nombre minimal Nombre d’éljl:)::nlt)il;l(eons
d’échantillons d’échantillons . \
g . ayant présenté un
exigé par la analysés par un dénassement de Ia
réglementation | laboratoire accerédité noI;me applicable
Acides haloacétiques
Microcystines (exprimés
en équivalent toxique de
microcystine-LR)
Nitrites (exprimés en N) 4 4 0

Autres pesticides
(préciser lesquels)

Substances radioactives

Précisions concernant les dépassements de normes pour les substances qui ne sont
pas visées par une exigence de suivi obligatoire, mais qui sont lc sujet d’une norme :

[X] Aucun dépassement de norme

année 2023

Raison Mesure prise pour
Date de 32&222:23&: ¢ Lien de Norme Résultat o l?ﬁg;‘i!::grlleacas
prélévement p \ prélevement applicable | obtenu Pop T
parameétre en échéant, et corriger
cause ia situation
Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-1-E _(numéro X0009629), 7




MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN
6. Nom et signature de la personne ayant préparé le présent rapport

Nom : Michel Ruel

Fonction : Opérateur en assainissement des

Cary
Signature : //é,& ’Z/K M Date : 2024-01-17

Explication de la page 2: Méme aprés les travaux planifiés (réparation trappes et des
aérateurs) la situation s’est améliorée mais il demeure une présence de coliformes totaux
et atypiques a intervalle régulier. Nous sommes en processus de chloration avec une
firme d’ingénieur. La situation devrait alors se corriger.

Nom de I'installation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-I.-E  (numéro X0009629),
année 2023
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A noter :

Le responsable d’un systéme de distribution visé par Uexigence de ['article 53.3 du
Reglement sur la qualité de I'eau potable peut, dans le but de fournir un portrait complet
de la situation & sa populdation, choisir de remplir également les deux sections qui

Suivent.

<] Aucune analyse supplémentaire réalisée

Raison justifiant
Date de Ie prélévement et Résultat
prélévement paramétre cn obtenu
cause

Mesure prise, le cas
échéant, pour corriger
Ia situation

D4 Aucune plainte recue

Date de Ia plainte Raison de la plainte Mesure corre etive, le cas
échéant
Nom de Iinstallation Lac-Etchemin, Ste-Germaine D-L-E  (numéro X0009629), 9
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